
株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル 

担当：技術営業部 3 課 

電話番号(代表)03-3870-7101 

Email: toiawase@tactec.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PC-100/110 簡易設定マニュアル（セカンドモニター機能） 

 

① 電源投入 ②設定変更 ③入力信号選択 

④入力レンジ設定 

⑤単位選択 ⑥小数点設定 

⑦下限値設定 ⑧上限値設定 ⑨出力レンジ設定 ⑩0/4mA出力調整 ⑪20mA出力調整 ⑫警報接点出力調整 
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⑬Hi、Lo選択 ⑭ヒステリシス調整 ⑮平均化設定 ⑯平均時間調整 ⑰設定完了 

or 測定画面に戻ります 

※PC-100の場合は     のように

画面移動します。 

※間違って設定した場合、測定画面より

同じ手順で実行してください。 

or or 

mailto:toiawase@tactec.co.jp

